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ВОВЧАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
25 березня 2021року







№ 97.16
Про видалення аварійного дерева  

по вул. Колокольцова №11/а, біля 6-го  під’їзду в  м. Вовчанську
Розглянувши лист депутата Вовчанської міської ради Олени БОНДАРЕНКО № 98 від 14.01.2021 р. щодо видалення дерева, яке являє собою небезпеку, загрожує життю та здоров’ю мешканців і знаходиться по вул. Колокольцова, буд. № 11/а, біля 6-го під’їзду у м. Вовчанську, враховуючи висновки комісії по обстеженню насаджень, що підлягають видаленню (Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, № 7), відповідно до «Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045, керуючись підпунктом 7 пункту «а» статті 30, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл депутату Вовчанської міської ради Олені БОНДАРЕНКО на видалення 1 (одного) аварійного дерева по вулиці Колокольцова, буд. № 11/а, біля 6-го  під’їзду в  м. Вовчанську (Акт обстеження № 7).
2.  Комунальному підприємству «Вовчанськ» висадити 1(один) саджанець дерева з врахуванням того, що відповідно до п.5.12 Державних будівельних норм України 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", затверджених наказом Держкоммістобудування від 17.04.1992  № 44  - відстань  від  будинків,  споруд,  а  також  об'єктів інженерного благоустрою до осі стовбура дерева повинна  бути: від зовнішньої стіни будинку і споруди – 5,0 м, краю трамвайного полотна – 5,0 м, краю тротуару і садової доріжки – 0,7 м, краю проїзної частини вулиць (кромки укріпленої смуги узбіччя дороги, брівки канави) – 4,0 м, щогли і опори освітлювальної мережі, трамвая, мостової опори і естакади – 4,0 м, підошви схилу, тераси тощо – 1,0 м, підошви або внутрішньої грані підпірної стінки – 3,0 м, підземної мережі газопроводу, каналізації – 1,5 м, підземної мережі теплові мережі (стінка каналу тунелю або оболонка при безканальній прокладці) – 2 м, підземної мережі водопроводу, дренажу – 2,0 м, підземної мережі силового кабелю і кабелю зв'язку – 2,0 м.

3. Під час виконання робіт по висаджуванню саджанця дерева,також, враховувати, що відповідно до п.8 Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 року N 209 забороняється в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній,  трансформаторних  підстанцій, розподільних пунктів  і пристроїв  виконувати  будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж,  спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме: саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення плантацій новорічних ялинок (охоронна зона електричних мереж для повітряних ліній напругою до 1 кВ – 2 м.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу земельних ресурсів та екології апарату Вовчанської міської ради Олександра ПРОЛАГАЄВА.

Голова виконавчого комітету    (оригінал підписано)
  Анатолій СТЕПАНЕЦЬ

